
proj. 36/Kgo-13,5/25E

proj. 24/Kgo-13,5/25E

proj. 26/Kgo-13,5/25E

proj. 55/Kgo-13,5/25E

proj. 54/Kgo-13,5/25E

proj. 32/Kgo-15/25E

proj. 21/Kgo-15/25E

proj. 22/Kgo-15/25E

istn. 204/PP-10/ŻN

wymiana na

proj. 204/K-10,5/10E

KOLIZJA SN-1:

proj. kabel sn-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 L=570m

obwód sn-15kV Bielsk [0003/15]

KOLIZJA SN-2 :

proj. kabel sn-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 L=594m

obwód sn-15kV Zągoty [0003/17]

istn. 205/RN-10/ŻN

wymiana na

proj. 205/K-10,5/10E

istn. 45/O-10/ŻN

      demontaż

proj. 37/Kgo-13,5/25E

proj. 25/Kgo-13,5/25E

proj. 27/Kgo-13,5/25E

KOLIZJA SN-3 :

proj. kabel sn-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 L=60m

obwód sn-15kV Kostrogaj [0002/11]

KOLIZJA SN-5:

proj. kabel sn-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 L=827m

obwód sn-15kV Bielsk [0003/15]

KOLIZJA SN-4:

proj. kabel sn-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 L=900m

obwód sn-15kV Bielsk [0003/15]

KOLIZJA NN-2:

proj. kabel nn-0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 L=81m

obwód [nN] - [S1-00088/01]

istn. 32/P-12/ŻN

demontaż

ciąg liniowy [SN] - Zągoty [0003/17]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 31 - bez zmian

ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 20 - bez zmian

istn. 33/P-12/ŻN

demontaż

istn. 21/P-12/ŻN

    demontaż

istn.22/P-12/ŻN

demontaż

istn.34/P-10/ŻN

demontaż

istn. 35/P-12/ŻN

demontaż

istn. 23/P-12/ŻN

 demontaż

proj. 33/Kgo-13,5/25E

ciąg liniowy [SN] - Zągoty [0003/17]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 34 - bez zmian

ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 23 - bez zmian

istn. słup 36/Oo-12/ŻN

zmiana numeru

proj. słup 34/Oo-12/ŻN

odłącznik nr O1-440

istn. słup 37/RPK-12/ŻN

zmiana numeru

proj. słup 35/RPK-12/ŻN

istn. słup 24/RPK-12/ŻN

zmiana numeru

proj. słup 23/RPK-12/ŻN

istn. słup 54/Or-12/ŻN

zmiana numeru na 56/Or-12/ŻN

odłącznik radiowy nr  OR-409

istn. słup 53/P-10/ŻN

wymiana na

proj. 53/O-12/17,5E

ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 56/Or-12/ŻN - bez zmian

ciąg liniowy [SN] - Kostrogaj [0002/11]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 52/P-12/ŻN - bez zmian

istn. słup 38/O-12/ŻN demontaż

istn. słup 25/P-14/BSW demontaż

istn. słup 39/P-10/ŻN demontaż

istn. słup 26/P-14/BSW demontaż

istn. słup 40/P-10/ŻN

demontaż

istn. słup 42/RN-14/BSW

demontaż

istn. słup 27/ON-14/BSW demontaż

istn. słup 43/P-12/ŻN

demontaż

istn. słup 44/P-10/ŻN demontaż

istn. słup 28/P-14/BSW demontaż

istn. słup 41/P-12/ŻN

demontaż

istn. słup 30/P-14/BSW

zmiana numeru na

proj. 26/P-14/BSW

istn. słup 46/P-12/ŻN

zmiana numeru na

proj. 38/P-12/ŻN

istn. 25/RN-12/ŻN bez zmian

istn. słup 27/P-12/ŻN demontaż

istn. słup 26/O-12/ŻN demontaż

istn. słup 28/P-12/ŻN bez zmian

istn. odgałęzienie kier. S1-00094

"PŁOCK ROLNA" Tr. 25kVA

Rz≤3,25W

107m

185m

Rz≤3,25W

istn. 3xAFL 1x70mm2 L=327m

demontaż

istn. 3xAFL 1x70mm2 L=327m

demontaż

Rz≤3,25W

Rz≤3,25W

67m

145m

89m

34m

42m

84m

istn. 3xAFL 1x70mm2 L=26m demontaż

Rz≤3,25W

Rz≤3,25W

74m

74m

Rz≤3,25W

Rz≤3,25W

istn. 3xAFL 1x70mm2 L=676m demontaż

istn. 3xAFL 1x70mm2 L=752m demontaż

Rz≤10W

Rz≤10W

istn. AsXSn 4x50mm2 bez zmian

kier. stan. 206

istn. AsXSn 4x50mm2 bez zmian

kier. stan. 203

AsXSn 4x50mm2 L=46m

demontaż

Rz≤3,25W

Rz≤3,25W

istn. 29/ON-12/ŻN

      demontaż

Rz≤3,25W
Rz≤3,25W

istn. 3xAFL 1x70mm2 L=35m demontaż

106m

64m

66m

39m

obwód sn-15kV Instal Proboszcz. [0003/21]

istn. 3xAFL 1x70mm2 kier. stan. 24 bez zmian

obwód sn-15kV Instal Proboszcz. [0003/21]

istn. 3xAFL 1x70mm2 kier. stan. 29 bez zmian

ciąg liniowy [SN] - Bielsk [0003/15]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 27 - bez zmian

ciąg liniowy [SN] - Zągoty [0003/17]

istn. linia napowietrzna 3xAFL 1x70mm2

kier. słup nr 39 - bez zmian

 I

II

II

II

 I

II

II

 I

 I

 I

 I

 I

proj. rozłącznik typ I

proj. rozłącznik typ I

proj. rozłącznik typ II

proj. rozłącznik typ II

proj. rozłącznik typ I

proj. rozłącznik typ I

proj. rozłącznik bezpiecznikowy  160A

WT/NH00 gG 50A

proj. rozłącznik typ II

proj. rozłącznik typ II

proj. rozłącznik typ II

proj. rozłącznik typ II

proj. rozłącznik typ I

proj. rozłącznik typ I

100m

 I

II

KOLIZJA SN-6:

proj. kabel sn-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 L=70m

obwód sn-15kV Instal Proposzcz. [0003/21]

PROFIL SN-1A

PROFIL SN-2A

PROFIL SN-1B

PROFIL SN-2B

PROFIL SN-4A

PROFIL SN-5A

PROFIL SN-4B

PROFIL SN-5B

PROFIL SN-6B

PROFIL SN-6A

PROFIL SN-3A

PROFIL SN-3B

PROFIL SN-3 kier. stan 52

UWAGA:

NUMERY OBIEKTÓW ENERGETYCZNYCH NALEŻY POZYSKAĆ OD

ENERGA OPERATOR S.A. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI

ROZŁĄCZNIK TYP II: Rozłącznik bez uziemnika o prądzie znamionowym

    minimum 400A.

ROZŁĄCZNIK TYP I: Rozłącznik bez uziemnika o prądzie znamionowym

    minimum 100A.

POM/0011/POOE/11

do projektowania

Schemat kolizji SN-1; SN-2; SN-3; SN-4; SN-5; SN6; NN-2

POM/0010/POOE/14

w spec. elektrycznej

do projektowania

Andrzej Raczkowski

1

Łukasz Darmach

w spec. elektrycznej

do projektowania

Biuro Projektowe

MBZ Andler, Tomczak sp. j.             ul. Maślana 8/10

87-800 Włocławek tel. 054 413 60 00

Projekt wykonawczy

1

----------

01

1

Biuro Projektowe

Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła "Trzepowo w Płocku

do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W

ul. Stary Rynek 1

09-400 Płock

Prezydent Miasta Płock

SK

14.07.2017

KOLIZJA SN-1; SN-2; SN-3; SN-4; SN-5; SN-6; NN-2


