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Centrala SSP

Czujka optyczna MTD 533X

Czujka optyczna MTD 533X ze wskaznikiem zadziatania
Czujka temperatury MTD 533X

Czujka temperatury MTD 533X ze wskaznikiem zadziatania
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Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X-IR
Petlowy modut BX-0I3
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Petlowy modut BX-IOM
l— Petlowy modut BX-01
Petlowy modut BX-REL4
Petlowy modut BX-IM4
Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-gtosowy SG-Pgw
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- s Kabel 2xHOGs 2xl - magistrala zasilania do WPO
il | MAG. —  Kabel HLGS 3x2,5 - zasilanie centrali S5P
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